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Viessmann Vitopend 100-W тактует при
работе на ГВС

Если котел Viessmann Vitopend 100-W тактует при работе на ГВС необходимо установить
сервисный параметр котла P18 = 100 мА. (заводская настройка 140)

Максимальное значение тока катушки модуляции в режиме ГВС 100-160 мА 100 мА

Для доступа к настройке данного параметра котла необходимо выполнить следующие
действия:
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